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Grupo listo para el suministro

Alarma fallo nivel bajo fuel

Anomalia CPI o relé diferencial

Indicacién para mostrar que el
switch va con el conector J31

J16 Entrada parada de
emergencia exterior 1-2

Conector de conexion a masa

de la tarjeta

J14 Orden exterior de arranque

Fallo general

0V CC
0Vce
12/24 vV CC 5 A
12/24 V CC 5 A

TARJETA DE

CLAXON _H_H_

BASE

J9

+Vee

g CECETY

o0

'H

Parada de emergencia
J8

J18
1 Salida parada de emergencia
2 NC
3 NC
4 NC
5 + Baterfa 12/24 V C

C5A
6 — Baterfa 12/24 V CC 5 A

[[] FusieLe

—

I_Ju Qkey

J20

J21

Conexién tar jeta secundaria
de acoplamiento o de ajuste de

velocidad y .«m:m_osl\

Face/Avant

Zona de conexién cliente sefalizada

medionte una serigrafia|

h

ﬁlm.mnmmm HOST

J30
Ethernet

Etapa de medicion
de la tension

H—=—

H—=—

Etapa de medicion J1-
de la intensidad,

J26
CAN Motor

00000|s

-4
Hacia sistema electrénico Y10

<

]

J20
1-2 Entrada configurable
3—4 Entrada configurable

J21
1 + salida configurable

J23

1 Indicacion nivel bajo fuel

2 Anomalfa nivel bajo fuel

3—4 Indicacién amperimetro bateria 0/100 mV
5—6 Entrada termostato agua

J24
1-2 sobrecarga/cortocircuito

Fase 3
Fase 2
Fase 1
Neutro
Masa

11
212
313
4 Masa

J17
12 Salida comando precalentamiento bujia

OPCIaN

De micro

Entrada parada de
emergencia en serie con
comando de la
electrovalvula de fuel

(80) {soa}

J27

Funcién motor clasico
integrada en tar jeta de base

11 Salida comando motor de arranque

10 Salida comando electrovélvula

9 Entrada alarma/Fallo nivel bajo fuel

8 Entrada control precalentamiento de agua
7 Excitacion alternador de carga

6 Entrada nivel bajo agua o sobrecarga

5 Entrada fallo temperatura agua

4 Entrada fallo presién aceite

3 Entrada — baterfa

2 Entrada + bateria

1 Entrada termostato de precalentamiento de agua

JIM

3 Indicador nivel fuel

2 Indicador temperatura agua
1 Indicador presién aceite

J25

1 Indicacién temperatura aceite
2 Fallo temperatura aceite

3 Conectado a J27

J27
1 Nivel recipiente de retencion

SHEET

IND.

A | 00/09ES

DATE.

16,/10,/06

31635212901

TARJETA DE BASE

DESIGNATION
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00

J14

J33B

J30

JTM
J21

SHEET
A | 00/08

IND.

21-11-06

DATE.

31635124401

TARJETA DE BASE
BASIS-KARTE

BASIC BOARD

DESIGNATION : CARTE DE BASE
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J16 Entrée arrét urgence
extérieur 1-2

Connecteur de mise & la masse

de la carte

J14 Ordre extérieur de démarrage

J15

NC 1

Groupe pret debiter 2
Defaut general 3
Alarme/defaut niveau bas
fuel 4

0 Vdc 5

0 Vdc 6

12/24 Ndc 5A 7
12/24 Vdc 5A 8
Anomalie CPl ou relais
differentiel 9

Onzzmxmn-‘.u»m._.nﬂmr_vmo_uc_v_r>nm
0U CARTE FILLE AJUSTAGE VITESSE ET TENSION

Zone de connexion client repérée
par une sérigrophle

Indication pour montrer
que le switch va avec
le connecteur J31

KLAXON _H_H_

Carte de base (carte

mere)

+Vee
16

|T_u Arrét d'urgence

J18

1 Sortie Arrét d’urgence

2 NC

3 NC

4 NC

5 + Batterie 12/24 Vdc 5A
6 — Batterie 12/24 Vdc 5A

Face/Avant

h

ﬁyhﬂ.mnmw HOST|

430
Ethernet

R31

See
documentation
J31

RS485

-

[l] Fuse

I_Ju Qkey

-
Vers &lectronique

J23 9

Etage de mesure

J10

J20 B

J21

J24 BF

de la tension J
le
O
H—=———0
ra
L
Etage de mesure JI-M
d'intensit|
J26
CAN Moteur
J29
CAN 1

J20
1-2 Entrée paramétrable
3—4 Entrée paramétrable

J21
1 + sortie paramétrable

J23

1 Indication niveau bas fuel

2 Anomadlie niveau bas fuel

3—4 Indication amp&remétre batterie 0/100mV
5—6 Entrée thermostat eau

J24

1-2 Surcharge/Court—circuit

Phase 3
Phase 2
Phase 1
Neutre
Masse

111
212
313
4 Masse__|

B

J17
12 Sortie commande préchauffage bougie

De micro

Entrée Arréts d’urgence
en série avec la
commande électrovanne
fuel (80)

OPTION

Fonction moteur classique
intégrée sur carte de base

11 Sortie commande démarreur

10 Sortie commande électrovanne

9 Entrée Alarme/Dé&faut niveau bas fuel
8 Entrée commande préchauffage eau
7 Excitation alternateur de charge

6 Entrée niveau bas eau ou surcharge
5 Entrée défaut température eau

4 Entrée défaut pression huile

3 Entrée — batterie

2 Entrée + batterie

1 Entrée Thermostat préchauffage eau

J3M

3 Indicateur Niveau Fuel

2 Indicateur Température Eau
1 Indicateur Pression Huile

J25

1 Indicateur Température d’huile
2 D&faut température d’huile

3 Connecté a J27

J27
1 Niveau bac de rétention

SHEET

IND.

A [00/09FR

DATE.

16,/10,/06

31635215301

CARTE-DE-BASE-FR

DESIGNATION
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J16 Eingang externer Notaus
1-2

Stecker fiir Masseanschluss der
Karte

J14 Externer Startbefehl

J15

nicht belegt 1

Stromerzeuger einspeisebereit 2
allgemeine Storungl 3

Alarm Stdrung “"Niedriger
Kraftstoffstand” 4

0 Vdc 5

0 Vdc 6

12/24 Vdc 5A 7

12/24 Vdc 5A 8

Anomalie
Isolationiiberwachungsgerdt oder
Differenzialschutz—Relais 9

BASIS-KARTE

WARNSIGNAL _H_H_
J9

+Vee Rechner
16

o0

1H

Notaus
J8

J18

1 Ausgang Notaus

2 nicht belegt

3 nicht belegt

4 nicht belegt

5 + Batterie 12/24 Vdc 5A
6 — Batterie 12/24 Vdc 5A

3

40000af
S
[[ |
e

(I] Fuse

—

I_Ju Qkey

Zur m_aﬂo:r 410

420 €3

oder fur Einstellung Drehzahl und Spannung

0
o

07

06

05
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00

Angabe, dass Switch mit Stecker

Anschluss Tochterplatine fur xouum_csol\

Kundenanschlussbereich, durch

Beschriftung

gekennzelchnet |

J31 Ubereinstimmt

J21
_ Vi _
J33B
J23 5
Face/Avant
924 g
Spannungs
—Messstufe J1
le
O
h H—=——70
ﬁ = cpmwmm HOST = =
Stromstdrke JI-M
M tufe a
J30
Ethernet L
J26

[“ldocumentation CAN Motor

J29

CAN 1

]

J20
J20
1—2 Parametrierbarer Eingang
3—4 Parametrierbarer Eingang

J21
1 + Parametrierbarer Ausgang

J23

1 Anzeige "Niedriger Kraftstoffstand”

2 Anomalie "Niedriger Kraftstoffstand”

3—4 Anzeige Amperemeter Batterie 0/100mV
5—6 Eingang Kihlfllissigkeits—Thermostat
J24

1-2 Oberlast/Kurzschluss

Phase 3
Phase 2
Phase 1
Nullleiter
Masse

111
212
313
4 Masse__|

J17
12 Ausgang Steuerung Glihkerze
11 Ausgang Steuerung Anlasser

vom Rechner

Eingang Notaus in Serie
mit Steuerung
Kraftstoff-Magnetventil
(80)

425
OPTION
Klassische Motorfunktion,
auf Basis-Karte integriert

J27

10 Ausgang Steuerung Magnetventil

9 Eingang Alarm/Stérung "niedriger Kraftstoffstand”
8 Eingang Steuerung "Vorgliihen”

7 Erregung Lastgenerator

6 Eingang Mini Kiihlfiiissigkeitsstand oder Uberlast
5 Eingang Stdrung KiihIflissigkeits—Temperatur

4 Eingang Stérung Uldruck

3 Eingang — Batterie

2 Eingang — Batterie

1 Eingang Thermostat Kiihlflissigkeits—Vorwdrmung
JIM

3 Anzeige Kraftstoffstand

2 Kihlflussigkeitstemperaturanzeige

1 Uldruckanzeige

J25

1 Anzeige Ultemperatur
2 Stsrung Oltemperatur
3 angeschlossen an J27

J27
Fillstand Auffangwanne

SHEET

IND.

A | 00/09GE

DATE.

16,/10,/06

31635210601

BASIS-KARTE

DESIGNATION
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Low fuel level fault alarm

IMD or Differential relay fault

Indicator to show that the
switch goes with connector J31

J16 External emergency stop

input 1-2

Board earthing connector

J14 Remote starting order

NC 1

Genset ready to supply 2

General fault

0 Vde

0 Vde
12/24 Vdc 5A
12/24 Vdc 5A

©CONOOP+ W

MAIN BOARD

HORN _H_H_

+Vee

o0

'H

|T_u Emergency stop

J18

1 Emergency stop output

2 NC

3 NC

4 NC

5 + battery 12/24 Vdc 5A
6 — battery 12/24 vdc 5A

Coupling daughterboard or speed and
voltage adjustment koard no::mnio:l\

Customer connection area marked

by screenprinting ]

—

33

[l] Fuse

312

I,_ﬂ Qkey

-¢
To electronics

J10

J20 B3

J21

1
J33B
Face/Avant
Nhﬂ USB_DEVICH J24
- USB HOST
Voltage
measurement stage J1
K ﬁ - 28 [
USB HOST Current J1-M
measurement stage,
J30
Ethernet L
R31
See J26
[“Jlldocumentation Engine CAN
431
RS J29
RS485 CAN 1

J20
1—2 Parameterizable input
3—4 Parameterizable input

J21
1 + parameterizable output

J23

1 Low fuel level indicator

2 Low fuel level fault

3—4 Battery ammeter indicator 0/100mV
5—6 Coolant thermostat input

J24
1-2 Overload/short circuit

Phase 3
Phase 2
Phase 1
Neutral
Ground

111

212

313

4 Ground |

B

J17
12 Plug preheating control output

Micro

Standard emergency
stop input with fuel

solenoid valve control
(80)

OPTION
Standard engine function
integrated on main board

11 Starter control output

10 Solenocid valve control output

Low fuel level fault/alarm input
Water preheating control input
Charging alternator excitation
Overload or low coolant level input
Coolant temperature fault input
Qil pressure fault input

— battery input

+ battery input

Water preheating thermostat input
J3M

3 Fuel level indicator

2 Coolant temperature indicator

1 Oil pressure indicator

“NUPOONT O

J25

1 Oil temperature indicator
2 Oil temperature fault

3 Connected to J27

J27
Retention container level

SHEET

IND.

A |00,/09US

DATE.

16,/10,/06

31635208301

: MAIN BOARD

DESIGNATION
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A A
Alimentation par Prises 110V UK 4-7
falsceou 15 Module NFPA110 BP4 CPI VDE Bokine MX IS
(sheet 25/00> (sheet 31/00) (sheet 12/02) (sheet 02/10)
Harness 15 110V UK 4-7 J15
supply NFPA 110 BP4 Module CPI VDE MX Coil sockets
- (sheet 25/00 (sheet 31700 (sheet 12/02) (sheet 02/10)
i i6 T 110 V UK 4-7
Alimentacin por Modulo NFPA 110 BP4 CPI VDE Bobina MX ones e
cableado 15
(sheet 25/00 (sheet 31/00> (sheet 12/02> (sheet 02/10)
Energieversorgung _ Steckd 110V UK
Uber Kobkelstrang 15 Modul NFPA 110 BP4 CP(I ,,YDE.t N})é/sog;,lle T s
shee (sheet 02/10) B132
Clapet etouffoir =
Départ continu B132 30-31 Prises 110V UK Bobine
(sheet 23/01 (sheet 06/01) (sheet 02/10)
L DC output B132 Shut-off valve 110V UK coil sockets _
(sheet 23/0D (sheet 06/01> (sheet 02/10)
Inicio continuo B132
Valvula mariposa Tomas 110V UK Bobina
(sheet 23701 (sheet 06/0D (sheet 02/10)
Steckdosen 110V UK
C Abgang B132 Abschaltventil Spule C
(sheet 23/01 (sheet 06/0D (sheet 02/10) —Vce | +Vee
B132
D
BLEU GRIS
" O " Blue | Groy
| | | ! pzul | Gris
i _|_ \/CC /l\ /J\ /J\ /J\ Blau Graou _
- Vcc
E E
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DESIGNATION : REPARTITEUR DE TENSION CONTINUE REPARTIDOR DE TENSION CONTINUANUE - DATE. IND. | SHEET
DIRECT CURRENT DISTRIBUTOR GLEICHSPANNUNGSVERTEILERNUE 31635205301 10/07/06 B | 00/10




00 o0 " 02 " 03 " o4 " o5 " o6 " 07 " 08 " 09 " 10 1 T 12 '. .' 14 T 15 1T % T 17 T 18 T 19
. . . . . Alimentation de la commande Alimentation aéro
Alimentation pompe fuel Alimentation du relais disjoncteur motorisé(sheet13,/03) refroidisseur fuel(sheet32/01)
monophasg.(sheet14,/01) différentiel.(sheet11,/00) Control supply motorised circuit  Air cooler supply
Single phase fuel pump Differential relay breaker(sheet!3,/03) fuel cooling(sheet32,/01)
supply(sheet14/01) supply(sheet11,/00) Alimentacién de los mandos Alimentacion del aero
Alimentacién bomba fuel Alimentacion del relé disy.motorizado(sheet13,/03) refrigerador de gaséleo Entrée tension alternateur.
monofc’lsica(sheet14/01) diferencial(sheet11/00) Energieversorgung der Steuerung (sheet32/01) Alternator voltage input
A Energieversorgung Energieversorgung motorbetriebener Energieversorgung Luftkiihler ~ Entrada de tension del alternador A
Einphasen—Kraftstoffpumpe(sheet14/01) Differenziolschutzrelais(sheet11/00) schutzschalter(sheet13,/03) kraftstoffkiiler (sheet32/01) Eingang Generatorspannung
\> ————— Bl ;s———ﬂ r——=—-7 riﬁﬁ:faq;tﬂfiﬁﬁk/
| Co01-4 L Co1-3 | ! 01-2 | ! [ N !
| | | | | | | |1 | ——
B | 1 S [l S 0 HireaNiN @_I B
| | T T T~ L3
| @ | | @ | | @ | | | 2 Ll [
| Pl il il el oy L2
L)
| @ . a - ass T\ T\ e
ul | bl | Pl |
- e I T 1 | R NIEE = N
| [ Lo | | @ (3
| bl | | | | | |1 [
| [J 1 bt L | P I N
e e e ] L (oL ®_
:‘ '; T &/ 11 =t 7
c : A n n n n 0 B : : :I: : /_l : / ¢
C145 kool IHgeow b 2 | U ==
|C145-AY Cl45-B| | _|| | |
TYPE DE RESEAL Eaee | ews, . wel |pgeii——
mwPOOGERED | A———_e—e_—_—_——_————eeeeee _
NETZ-TYP
31613430401 GENSEYVOLTAGE BUS
D 380V/480V TRI+N 208V/240V TRI+N ‘
220V /240V 1P+N 220V /240V 2P+N SXOICIOR0O.
11 1 |
I C145—A = 2 |
=~ — 'e] < M N ~
= = EOIQNGHN
2 C145-B
E E
= COT—0ut
4_ = Sortie du bus de tension.
| Voltage bus output
Salida del bus de tensién
Ausgang Spannungsbus
| | | | | | | 1 1 1 | |
DESIGNATION : REPARTITEUR DE TENSION GROUPE REPARTIDOR DE TENSION DEL GRUPO DATE. ND. | SHEET
GENSET VOLTAGE DISTRIBUTOR SPANNUNGSVERTEILER SE 02/10/06 A | 00/11

31635205703




00 ' oo " 02 " 03 " 04 T 05 T o6 " o7 " 08 T 09 10 ' 1M1 7 12 7 13 T 14 T 15 T 16 ! 17 7 18 ! 19
Fuite citerne Tank leak
208V /240Vac 20BV/240V
10A max. 10A max
Fuga de la cisterna Lack Vorrotshehdlter
[~~~ 208 V/240 V 20BV/240V A
I 10 A max. 10A max
I CINV-A NaZNaroNa 7o a? . Trogoge fuel Fuel trocking
I .g.@!g!@‘@ 208V /240Vac 208V/240Vac
-y 711 ___ ¥ __ X ____ 8A max, BA max
e ————— - Trozodo del fuel Kruf’cs’cufﬁ'ﬁrdcrung
| 208 V/240 V CA %28V/240Vuc
8 A max,
I CINV-B I — - max max
| eJeDe0eloe
R — T =y __ 4 ________ Réslstance antl-condensatlian
- ——_—rr-_rrerhrT e 300W B
i 2A
l C INV-C 300W 2A Antl—cendensotion resistor
I @ Reslstencla anticondensacion 300 w 2A
Antlkondensatinna—Wderstand 300W 2A -
Chargeur batterie/prachauff. sau
1500W
A ¢
1500W 8A Battery charger/Coolant preheater
Corgador de bateria/Pracalentamlanto de aqua
1509 w BA
Botterleladeqerdt /Wasservorwdrmung —
1500w BA
\ Pompe circulation 400V
49QV Clreulation pump
Bomba de circulacién Zirkulationspumpe
4040 V 400V
: \
= == "_: $ Résistances de préchauffage triphasées T
9000W
A VNI ANV INE W 2 oV
L3 ] [ L2 [L1] N ] [V/u] O Three—phose 900w 16A 400V preheater resistors
Q Reslstenclas de precalentamiente trifasicas E
(@) 900 w 16 A 400 V
STANDBY VOLTAGE BUS Q Dreiphasen—Vorglihwiderstinde 900w 16A 400V
1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1
DESIGNATION : REPARTITEUR DE TENSION SECOURUE CS-REPARTITEUR DE TENSION SECOURUE - DATE ND. | SHEET
US—REPARTITEUR DE TENSION SECOURUE GE—REPARTITEUR DE TENSION SECOURUE 31635205602 12/08/06 Al 00/12
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Carte de base
Bas]c board CARTE DE BASE
;‘c’,’s’fst_“Kgfteb“se Basic board
Tarjeta de base
— @ Basis—Karte
A g ! A
il | o B 1 LN J33-B
S s cesa -+
2 2
— -+ |
: it s
|
S :f 1)
— 005k F33 5> ls|!
1 i
= B
B @- E — - CARTE SORTIES ANALOGIQUES s 6 _:i: B
ANALOG OUTPUT BOARD 7047
TARJETA DE LA SALIDA ANALOGICA 8 18|
@ KARTE ANALOGER AUSGANG 9 _}3:
L (A _
00E10 10, 10
J22 _C4_|
~ Ly
BOBINE MX
MX COIL A
c i c
L
L|d
— i T | SPEED ADIUSTMENT POTENTIONETER 135
-+ : POTENCIOMETRO DE AJUSTE DE VELOCIDAD A
2 -+ POTENTIOMETER ABGLEICH DREHZAHL TT6 N
| 1]
T i
4 -u_: e
|
D SO 3
2 | (N
N Ii
|
7
el i
8/ 18
— 9 | | POTENTIOMETRE AJUSTAGE TENSION N
00E10 CARTE _SORTIES ANALOGIQUES 31613430801 L2/ | | VOLTAGE ADJUSTMENT POTENTIOMETER J34
| | POTENCIOMETRO DE AJUSTE DE TENSION 1
10( _119 | | POTENTIOMETER ABGLEICH SPANNUNG |
~ H N 1
I
E L E
|
I
I
A [30/11/05 [Création de document Ll'
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DESIGNATION : CARTE SORTIE ANALOGIQUE TARJETA DE LA SALIDA ANALOGICA - DATE. IND. | SHEET
ANALOG OUTPUT BOARD KARTE ANALOGER AUSGANG 31635206201 11/07/06 | A | 00/13
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AT T e s T T T A T Mm s T T T A T ves T T AT T ww s T T AT T M wm s
| ) i ) i ) i ) |
| O ozme| 02m7| ozme| |1 O ozme| 02m7| ozme| |1 0 ozne| 02m7| ozms| [ o2me| 0zn7| ozns| |
i JJ Tt di TEtEte | RN EuEiE N REiEiE
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i NaNa\gW NaNa\gWY NN —_ JABE
: [c00d6900] : : [c0cd6e00] : : [cooséoos] ) : : [c0006000 :
| I I ' I ? |
| - X - X | 1 ' |
N2 R2 S2 T2 N2 R2 S2 T2 PEN R2 S2 T2 T2 N1 Rt St T
7 eSS T T T T e Tme T T T T T T T R RS T RN TP TeON T T T T T T T 1
e e | S S e )
l’_________m_ﬁ_?t_?__"l l__________'"_;_;_?__": l’"""""""?" "l l’_________m_ﬁ_?F?__ "l l’ _________________ "l
e |7 I g I o
| EEEE[E || Eﬁ ozme| camy| wzme| [ ozmg Il Ei e T T I I
| el | df TEOER i | 1] dd_ LELALE | 1 3 |
|
[ “XONN 1 I I . I |
[ Lo \_\:_\i_\vogow I I | I [
| 40 . - I | I | .
| [66006600] Il I 02018 | | | —\— I oa18 |
| IR | moosseeee) ( D o558 Il [osssgosl|| o | | |
| L \j_\j_ o | | o N ) N |
[ I - I I - | I [
[ I I I | I [
booemm——w @ 2 2 ) MR e R | mR =B || _______ PR 2 || ______ME 2w 1 C
| 4P = TT + INTER DIFFERENTIEL | 1 4P = TT + VGl | | 4P — TT — RELAIS DIFFERENTIEL | | 3P — TNC — RESTRICTED | | 3P —TNC UNRESTRICTED |
| 4P — TT + INTER DIFFERENTIAL I | | 4P — TT — DIFFERENTIAL RELAY I I |
| 4P - TT + INTERDIFERENCIAL N | 14p - 1T - RELE DIFERENCIAL X I |
L e e QL T RN AR o __ Al J
Y B e T e e eni o _
| | [ R1 St m | |
A 0T Ll |
[
02m6| 02M7| 02T8| I | ozna| ozms) | I I |
E[NE/NERS EE °’“° ElNEL ! ER
I I oo | |
a o | |
| I 02018
_\_\Y_\V | A\ ooa18 || e | |
02018 : : \Y l\ : : R — \ 02018 : :
| [©0686900] [ | |
N I | .
| 1
Tt~ 1| @ o I o | Fp——mg————— ¥ F___4
Y T SO T Sy I |
| 1 13P - INS - TRI SANS NEUTRE | | 3P TRI SANS NEUTRE | S -
| | 13P - INS — THREE WITHOUT NEUTRAL | | TT ~ RELAIS DIFFERENTIEL |
e R s o2 | : I 3P — TNS — TRI SIN NEUTRO I'l 3p — THREE WITHOUT NEUTRAL [ E
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